                                            Дефектная  ведомость  на  замену  энергооборудования и трубопроводов        
в  котельной  ЯЗДА  на 2011г.
	№

п/п
	Оборудование

материалы
	Ед.

изм
	Замена трубопровода солевой линии у фильтров на станции ХВО
	Замена паровой линии на деаэратор ДСА
	Замена участка трубопровода греющей воды в котельной
	Замена трубозапорной арматуры
	Замена участка трубопровода ХОВ Ду500
	Замена трубопроводов пара и конденсата  к мазутным бакам№1,2,3
	Замена дренажного трубопровода от к/а №5; 6
	Чистка бака-аккумулятора №1 с заменой герметизирующей жидкости
	Чистка бака-аккумулятора №2 с заменой герметизирующей жидкости

	
	
	
	демонтаж

	монтаж
	демонтаж


	монтаж


	демонтаж


	монтаж


	демонтаж


	монтаж
	демонтаж
	монтаж


	демонтаж
	монтаж


	демонтаж


	монтаж


	демонтаж


	монтаж


	демонтаж


	монтаж



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	10
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Задвижка в комплекте с ответными фланцами и крепежом 30С99нж Ду150 Ру25
	шт
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	То же 30С564нж Ду500 Ру25
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	То же  30С964нж 

Ду400 Ру25

(без электроприводов)
	шт
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	То же 30С964нж Ду400 Ру25 с электроприводом
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	То же 30С64нж Ду300 Ру25
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	То же 30С99нж

Ду200 Ру25
	шт
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	То же  30С41нж  Ду100 Ру16
	шт
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Вентиль 15С39нж

Ду=50 Ру=40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	9
	Вентиль 15С51п Ду=32 Ру=25
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	10
	Конденсатоотводчик

45С13нж Ду50 Ру40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	

	11
	То же Ду32 Ру40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	12
	Клапан обратный 45С13нж Ду50 Ру40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	

	13
	Клапан обратный 45С13нж Ду32 Ру40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	14
	Труба стальная ГОСТ 10704-91 Д=530х7
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	49
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	То же

Д=273х5
	м
	
	
	
	
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	То же

Д=76х3,5
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	120
	
	
	
	
	
	

	17
	То же

Д=159х5
	м
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	То же

Д=108х6
	м
	70
	70
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	То же             Д=133х4
	м
	
	
	22
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	62
	
	
	
	

	20
	То же

Д=57х3,5
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	135
	135
	
	
	
	
	
	

	21
	То же Д=38х3
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	13
	
	
	
	
	
	

	22
	Отвод 530х7
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Отвод 133х4
	шт
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	

	24
	Отвод 108х6
	шт
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Отвод 76х4
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	22
	
	
	
	
	
	

	26
	Отвод 57х4
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	36
	
	
	
	
	
	

	27
	Фланец Ду150 Ру25
	шт
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	То же Ду125 Ру25
	шт
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	То же Ду100 Ру16
	шт
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	То же Ду50 Ру40
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	48
	
	
	
	
	
	

	31
	То же Ду32 Ру25
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	32
	То же Ду50 Ру10
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	
	

	33
	То же Ду32 Ру10
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9
	
	
	
	
	
	

	34
	Переход

концентрический

76х57
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	35
	Тройник стальной 

76х76х3,5
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	36
	То же 57х57х3
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	37
	Плита минераловатная   П-125
	м. куб
	
	
	1,4
	1,4
	1,5
	1.5
	
	
	8,28
	8,28
	12
	12
	
	
	
	
	
	

	38
	Стеклопластик РСТ
	кв. м
	
	
	19
	19
	20
	20
	
	
	169
	169
	195
	195
	
	
	
	
	
	

	39
	Окраска за 1 раз
	кв. м
	
	30
	
	10
	
	15
	
	
	
	119
	
	169
	
	30
	
	
	
	

	40
	Ремонт «хлопунов»
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,58
	
	

	41
	Ремонт вмятины
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.5
	
	

	42
	Антикоррозионное покрытие с наружной стороны низа резервуара
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	20

	43
	Опорожнение и очистка внутренней поверхности бака-аккумулятора щетками
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	420
	
	420

	44
	Сбор и утилизация герметика
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	50

	45
	Врезка в действующие трубопроводы
	шт
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	46
	Подбетонка и удаление отмостки бетонной
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	47
	Гидравлические испытания
	м
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	48
	Леса высотой до 5 м
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	49
	Земляные работы 

эксковатором
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	7
	
	
	
	
	
	


Примечание: все работы выполняются из материалов и оборудования поставляемых «подрядчиком»
                            Начальник   ОГЭ                                 Зотов А.Н.

                                                               Согласовано:  Зам. главного энергетика                             Ефремов Ю.М.
